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I/O Tilslutning 
 
Input Beskrivelse 
1 PIR zone 1 
2 Tryk for zone 1, og Temperatur måling zone 1 
3 PIR zone 2 
4 Tryk for zone 2, og Temperatur måling zone 2 
5 PIR zone 3 
6 Tryk for zone 3, og Temperatur måling zone 3 
7 PIR zone 4 
8 Tryk for zone 4, og Temperatur måling zone 4 
 
Output Beskrivelse 
1 Udgang for ventilation zone 1 
2 Udgang for ventilation zone 2 
3 Udgang for ventilation zone 3 
4 Udgang for ventilation zone 4 
5 Udgang for radiator zone 1 
6 Udgang for radiator zone 3 
7 Udgang for radiator zone 4 
8 Udgang for radiator zone 4 
 
Relæ Beskrivelse 
1 Udgang for lys zone 1 
2 Udgang for lys zone 2 
3 Udgang for lys zone 3 
4 Udgang for lys zone 4 
5 Udgang for lys zone 1 
6 Udgang for lys zone 2 
7 Udgang for lys zone 3 
8 Udgang for lys zone 4 
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Tilslutnings diagram 
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